
井戸

第１号井 第２号井 第３号井 第４号井 第５号井 第６号井 第７号井 第８号井 第９号井 第１０号井 第１１号井 第１２号井 第１３号井 第１４号井 第１５号井 第１６号井 第１７号井 第１８号井 第１９号井 第２０号井 第２１号井

H30.7.17 H30.7.17 H30.7.18 H30.7.18 H30.7.17 H30.7.17 H30.7.19 H30.7.19 H30.7.19 H30.7.18 H30.7.18 H30.7.17 H30.7.17 H30.7.17 H30.7.19 H30.7.19 H30.7.18 H30.7.18 H30.7.19 H30.7.19 H30.7.17

一般細菌 (個/mL) 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大腸菌 検出されないこと 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－）

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 (mg/L) 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 10mg/L以下 <0.02 <0.02 0.05 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.03 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.8mg/L以下 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 1.0mg/L以下 0.04 <0.02 0.04 0.04 0.03 <0.02 0.04 0.04 0.07 0.05 0.04 0.05 0.03 <0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 <0.02

四塩化炭素 (mg/L) 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロメタン (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

トリクロロエチレン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 1.0mg/L以下 <0.005 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.000 <0.005 <0.005 0.000 <0.005 <0.005 <0.005

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 0.11 <0.02 <0.02

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.3mg/L以下 <0.03 0.16 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 <0.03 <0.03 0.00 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.03 0.03 <0.03 <0.03 <0.03 0.07 <0.03 <0.03

銅及びその化合物 (mg/L) 1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 200mg/L以下 17.6 14.2 23.4 19.4 13.4 8.0 11.3 14.5 32.9 25.6 12.1 21.2 11.9 8.8 15.6 12.7 13.1 15.6 12.4 9.0 7.5

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.05mg/L以下 0.022 0.18 0.006 0.015 0.024 0.037 0.022 0.026 0.017 0.007 0.020 0.011 0.028 0.032 0.016 0.022 0.010 0.008 0.018 0.018 0.023

塩化物イオン (mg/L) 200mg/L以下 8.9 20.9 4.9 4.6 7.1 9.6 5.6 5.6 7.0 4.8 5.0 5.5 9.2 7.8 6.8 6.1 4.6 4.8 5.8 5.4 7.2

カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) 300mg/L以下 59.9 202 31.5 40.7 59.7 71.3 57.6 56.7 50.7 30.1 48.2 39.1 67.6 72.0 53.6 65.4 46.5 42.2 57.2 61.9 69.8

蒸発残留物 (mg/L) 500mg/L以下 158 308 135 133 143 147 137 144 190 138 130 145 147 147 146 149 126 129 142 136 137

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン (mg/L) 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール (mg/L) 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

フェノール類 (mg/L) 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 3mg/L以下 0.3 <0.3 0.5 0.3 0.3 <0.3 0.3 0.5 1.4 0.4 <0.3 0.4 <0.3 <0.3 0.4 0.3 <0.3 0.3 0.3 0.3 <0.3

ｐＨ値 5.8以上8.6以下 8.4 8.0 8.5 8.5 8.3 8.2 8.4 8.4 8.4 8.6 8.4 8.5 8.2 8.2 8.4 8.3 8.5 8.5 8.4 8.3 8.2

臭気 異常でないこと 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭

色度 (度) 5度以下 1 1 2 2 1 1 2 4 17 2 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1

濁度 (度) 2度以下 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1.7 <0.1 <0.1

1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.004mg／L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン (mg/L) 0.4mg／L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

メチル-t-ブチルエーテル（MTBE） (mg/L) 0.02mg／L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

従属栄養細菌 (CFU/mL) 2,000以下（暫定） 0 1 330 10 3 5 2 4 520 1 0 21 0 2 11 14 14 0 4 110 5

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.1mg／L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.1mg／L以下 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.11 <0.01 <0.01

アンモニア性窒素 (mg/L) 0.93 0.14 0.37 0.57 0.46 0.12 0.59 0.73 1.11 0.50 0.46 1.03 0.36 0.17 0.65 0.65 0.41 0.43 0.49 0.39 0.09

クリプトスポリジウム (個/10L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ジアルジア (個/10L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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