
井戸

第１号井 第２号井 第３号井 第４号井 第５号井 第６号井 第７号井 第８号井 第９号井 第１０号井 第１２号井 第１３号井 第１４号井 第１５号井 第１６号井 第１７号井 第１８号井 第１９号井 第２０号井 第２１号井

R3.7.19 R3.7.19 R3.7.20 R3.7.20 R3.7.19 R3.7.19 R3.7.21 R3.7.21 R3.7.21 R3.7.20 R3.7.19 R3.7.19 R3.7.19 R3.7.21 R3.7.21 R3.7.20 R3.7.20 R3.7.21 R3.7.21 R3.7.19

一般細菌 (個/mL) 100個/mL以下 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

大腸菌 検出されないこと 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－）

カドミウム及びその化合物 (mg/L) 0.003mg/L以下 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003

水銀及びその化合物 (mg/L) 0.0005mg/L以下 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005

セレン及びその化合物 (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

鉛及びその化合物 (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ヒ素及びその化合物 (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

六価クロム化合物 (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

亜硝酸態窒素 (mg/L) 0.04mg/L以下 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004

シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L) 10mg/L以下 <0.02 <0.02 0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

フッ素及びその化合物 (mg/L) 0.8mg/L以下 <0.08 <0.08 0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 0.08 0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08 <0.08

ホウ素及びその化合物 (mg/L) 1.0mg/L以下 0.04 <0.02 0.05 0.03 0.03 <0.02 0.04 0.04 0.08 0.05 0.05 0.03 <0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 <0.02

四塩化炭素 (mg/L) 0.002mg/L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

1,4-ジオキサン (mg/L) 0.05mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び
ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ

(mg/L) 0.04mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ジクロロメタン (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

テトラクロロエチレン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.0005 0.0027 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

トリクロロエチレン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

ベンゼン (mg/L) 0.01mg/L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

亜鉛及びその化合物 (mg/L) 1.0mg/L以下 <0.005 <0.005 <0.005 0.009 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 1.2 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

鉄及びその化合物 (mg/L) 0.3mg/L以下 <0.03 0.21 <0.03 3.3 <0.03 0.03 <0.03 <0.03 0.03 <0.03 0.03 <0.03 0.04 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03 <0.03

銅及びその化合物 (mg/L) 1mg/L以下 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

ナトリウム及びその化合物 (mg/L) 200mg/L以下 16.7 13.6 19.9 12.2 12.0 8.0 10.8 14.5 33.7 23.6 19.3 11.8 8.0 17.3 12.3 12.8 14.7 11.3 8.7 7.3

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.05mg/L以下 0.021 0.18 0.007 0.040 0.015 0.038 0.022 0.027 0.018 0.008 0.011 0.027 0.031 0.017 0.021 0.010 0.008 0.017 0.017 0.022

塩化物イオン (mg/L) 200mg/L以下 9.0 20.9 5.1 4.9 6.4 10.5 5.6 5.7 7.1 4.9 5.7 8.9 8.3 6.8 6.1 4.7 4.8 6.3 5.5 7.7

カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L) 300mg/L以下 57.9 196 36.8 43.5 58.6 69.8 56.4 55.3 48.8 33.1 37.7 64.8 69.6 53.2 62.7 45.4 42.6 60.6 58.3 69.5

蒸発残留物 (mg/L) 500mg/L以下 157 302 130 148 139 148 130 138 185 147 144 148 147 146 147 115 122 141 130 143

陰イオン界面活性剤 (mg/L) 0.2mg/L以下 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02

ジェオスミン (mg/L) 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

2-メチルイソボルネオール (mg/L) 0.00001mg/L以下 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

非イオン界面活性剤 (mg/L) 0.02mg/L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

フェノール類 (mg/L) 0.005mg/L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L) 3mg/L以下 0.3 <0.3 0.3 0.3 0.3 <0.3 0.3 0.6 1.6 0.7 0.4 0.3 <0.3 0.7 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 <0.3

ｐＨ値 5.8以上8.6以下 8.4 8.0 8.5 8.5 8.4 8.2 8.4 8.4 8.4 8.6 8.5 8.3 8.2 8.4 8.4 8.5 8.5 8.4 8.3 8.2

臭気 異常でないこと 硫化水素臭 硫化水素臭 異常なし 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 異常なし 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭 硫化水素臭

色度 (度) 5度以下 2 2 2 1 1 1 2 5 20 9 2 1 1 7 2 1 2 1 1 1

濁度 (度) 2度以下 <0.1 0.4 0.1 4.7 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

アンチモン及びその化合物 (mg/L) 0.02mg／L以下 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ウラン及びその化合物 (mg/L) 0.002mg／L以下（暫定） <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002

ニッケル及びその化合物 (mg/L) 0.02mg／L以下 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

1,2-ジクロロエタン (mg/L) 0.004mg／L以下 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004

トルエン (mg/L) 0.4mg／L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (mg/L) 0.08mg／L以下 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006 <0.006

カルシウム、マグネシウム等（硬度） (mg/L) 10mg／L以上100mg／L以下 57.9 196 36.8 43.5 58.6 69.8 56.4 55.3 48.8 33.1 37.7 64.8 69.6 53.2 62.7 45.4 42.6 60.6 58.3 69.5

マンガン及びその化合物 (mg/L) 0.01mg／L以下 0.021 0.18 0.007 0.040 0.015 0.038 0.022 0.027 0.018 0.008 0.011 0.027 0.031 0.017 0.021 0.010 0.008 0.017 0.017 0.022

遊離炭酸 (mg/L) 20mg／L以下 <0.5 3.6 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5

1,1,1-トリクロロエタン (mg/L) 0.3mg／L以下 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005

メチル-t-ブチルエーテル（MTBE） (mg/L) 0.02mg／L以下 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002

有機物等（過マンガン酸カリウム消費量） (mg/L) 3mg／L以下 1.6 0.7 1.3 2.3 1.3 0.8 1.0 2.1 6.9 3.3 1.6 1.1 1.1 2.6 1.1 0.8 1.1 0.8 0.8 0.9

臭気強度(TON) 3以下 1 1 <1 1 1 1 1 1 1 <1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

蒸発残留物 (mg/L) 30mg／L以上200mg／L以下 157 302 130 148 139 148 130 138 185 147 144 148 147 146 147 115 122 141 130 143

濁度 (度) １度以下 <0.1 0.4 0.1 4.7 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1

pH値 7.5程度 8.4 8.0 8.5 8.5 8.4 8.2 8.4 8.4 8.4 8.6 8.5 8.3 8.2 8.4 8.4 8.5 8.5 8.4 8.3 8.2

腐食性(ランゲリア指数) －1程度以上とし、極力0に近づける 0.1 0.5 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

従属栄養細菌 (CFU/mL) 1mlの検水で形成される集落数が2,000以下 1 1 42 15 4 2 14 1 110 1 5 0 1 7 1 5 2 2 75 2

1,1-ジクロロエチレン (mg/L) 0.1mg／L以下 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

アルミニウム及びその化合物 (mg/L) 0.1mg／L以下 <0.01 <0.01 0.01 1.2 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) (mg/L) 0.00005mg/L(暫定) <0.000001 0.00037 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001 <0.000001

アンモニア性窒素 (mg/L) 0.98 0.15 0.53 0.64 0.51 0.14 0.62 0.79 1.19 0.56 1.08 0.43 0.18 0.76 0.68 0.42 0.47 0.51 0.45 0.08

大腸菌 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－） 陰性（－）

嫌気性芽胞菌数（ウェルシュ菌芽胞） (個/100mL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※参考値は浄水における基準値及び目標値です。  
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